N
D
1:1000
OZNACZENIE PROFILU: S1-56
POZIOM POROWNAWCZY 95.00 m n.p.m.

REALIZACIA METO

DA WYKOP

DWA

107.40

=105.90
=107.18

Proj. wigczenie kanatu Profil: T2 T1-T2 PE 110, Rz.d.

Proj. wiaczenie do kanatu PCV 200, Rz.d.
proj. woda_Profil: H1 W6-H1 PE 90, Rz.o0.

PROJ. RZEDNA TERENU

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANALU

RZEDNA DNA WYKOPU

OBSYPKA

0.30[105.75 {105.90 {108.90 [108.90 | Ttocznia Sciekow

0.30]106.05]106.20 [108.60 [108.60 | Osadnik pionowy @1.0m

0.30]106.28 |106.43 [108.30 |108.30 | Studnia @#1.0m

0.30]106.37|106.52 |108.30 |108.30 | Studnia @#1.0m

0.30]106.50106.65 [108.30 [108.30] Studnia @1.0m

0.30]106.65]106.80 [108.60 [108.60 ] Studnia @1.0m

ZAGLEBIENIE DNA KANALU S N 3 8 8 2
PODSYPKA 3 g 2 2 2 2
ZAGLEBIENIE DNA WYKOPU . @ S 3 2 8

SPADKI, DtUGOSCI

176.20m

SREDNICA, MATERIAL

PCV 200 L=176.20m

ODLEGLOSCI ° 58.95 ® 44.70 g 1735 R %615 % 2010 8
HEKTOMETRY S1 S2 S3 S4 S5 S6
®0 ¢4
S1 S2 S3 S4 S5 S6
—o +—o —o —o —o —o

S7-S8

97.00m
n.p.m.

6.90m|

/

108.9

Studnia @1.2m

Kan. san. @200, Rz.d.=109.09
wigczenie do istniejacej siecCi

Wod. miejski @110, Rz.0.

Kabel telek.

0.30{108.971109.12]110.50[110.50] Studnia rozprezna

0.30 108.94 109.09 110.62 110.62

53
1.38

0.1
0.1

1.68
1.53

0.5%

PCV
200

o
S| &

[t}
6.90

S7 S8

S7 S8

Uwaga:

1. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym naniesiono na podstawie map
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.
Nie wyklucza sie istnienia na terenie
projektowanego kanatu innych urzadzen
podziemnych, ktére nie zostaty odnaleziong
w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
Dokfadne rzedne wigczen oraz istniejgcego
uzbrojenia ustali¢ po odkopaniu i
ewentualnie przeprowadzi¢ korekte pod
nadzorem projektanta.

2. Zabrania sie wprowadzania wod
deszczowych i roztopowych do
projektowanego odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej.

PROJEKTIW

. PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO
MONIKA KOWALCZYK
) ULICA MICHALA HUBEGO 26

77-400 ZLOTOW

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej
w obrebie ulicy Ogrodowej w Ztotowie

%\%ojewédztwo wielkopolskie, powiat ztotowski, gmina miejska

Ztotéw , m. Ztotow, ul. Ogrodowa, dziatki nr ew. 74/2, 69 ob.
0090 Ztotdw, jedn. ew. 303101 _1 Ztotdw obszar miejski

INWESTOR:
‘MIEJSKI

ZAKLAD WODOCIAGOW I KANALIZACII
SPOLKA Z 0. 0. W ZLOTOWIE
UL. WODOCIAGOWA 1A, 77-400 ZLOTOW

ZESPOt PROJEKTOWY
1BR] IMIE T NAZWISKO | UPRAWNIENIA

| PODPIS

PROJEKTANT: ZAP/0229/PWOS/13

mgr inZz. Monika | w sp. inst. w zakresie sieci, instalacji i urz.

cieplnych, wentyl., gazowych, wod. i kanal.|
Kowa|CZyk do proj. i kier. robotami bud. bez ogr.

SANITARNA

NAZWA RYSUNKU

Profil podluzny sieci ks
grawitacyjnej

BRANZA:
E— NR RYS.

2

SANITARNA

DATA!

04.2022 r.

SKALA:

1:100/1000




